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Meranie izolačného odporu 
podláh a stien s využitím 
testovacej sondy Sonel PRS-1

Jozef Molec, 

Správne vykonanie pravidelných revízii elektrických inštalácii by kvôli ochrane pred 
úrazom elektrickým prúdom malo zahŕňať aj správu o meraní izolačného odporu / 
impedancie stien a podláh v revidovanej budove (objekte).

Pre vykonanie tohto testu potrebuje revíz-
ny technik špeciálny nástroj, čiže sondu na 
meranie izolačného odporu stien a podláh 
napr. Sonel PRS-1 (Obr. 1) a vyhovujúci tes-
ter izolačných odporov napr. Sonel MIC-10.
Sonda Sonel PRS-1 má tvar rovnostranné-
ho trojuholníka a je vyrobená v súlade s EU 
normami HD 60364-6 a EN 1081.

Nosná plocha sondy je vybavená tromi 
kontaktnými podperami z vhodnej vodivej 
gumy s odporom pri zaťažení menším ako 
5 kΩ a tvrdosťou medzi 50 až 70 IRHD. Kon-
štrukcia sondy umožňuje kontakt s me- 
ranou plochou vo veľkosti cca 900 mm². Pri 
meraní podláh sa na sondu pôsobí silou 
cca 750 N a pri meraní stien sa na sondu 
pôsobí silou cca 250N (obr. 3 a fotografie).

Efektívna izolácia 
pracovného miesta
Účinnú ochranu proti úrazu elektrickým 
prúdom je možné zabezpečiť znížením 
vodivosti podláh a stien a to tak, aby pra-
covník nebol vystavený riziku kontaktu  
s vysokým potenciálom napr. z poškodené-
ho stroja / zariadenia.

Ochrana môže byť založená aj na odi-
zolovaní pracovného miesta od zeme  
a vyrovnanie potenciálov ochranným spo-
jením vodivých častí a využitím doplnko-
vých neuzemnených spojení, ktoré nie sú 
súčasťou elektrického obvodu stroja / zari-
adenia na pracovnom mieste (Obr. 2).

Ak sú vonkajšie vodivé časti stroja / 
zariadenia dosiahnuteľné z bezpečného 
pracovného miesta do vzdialenosti men-
šej ako <2 m, malo by byť zabezpečené 
ochranné krytie až do 2 kV.

Túto podmienku môžeme presne overiť 
napr. s prístrojom Sonel MIC-2510 mera-
čom izolačného odporu, ktorý umožňuje 
nastavenie meracieho napätia v rozsahu 
50 - 2500 V v 10 V krokoch. 

Použitie krytia / bariér, vyrobených  
z vodivých materiálov vyžaduje, aby boli 
izolované od zeme a iných vodivých častí. 
Ak izolácia podlahy a / alebo izolácia stien 

Obr. 1 PRS-1 
testovacia sonda.
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chýba, alebo je  neúčinné, môžeme nebez-
pečný elektrický prúd vypočítať:

kde: 
Rc - odpor ľudského tela, 
Rp - zmeraný izolačný odpor podlahy.

Ak izolačný odpor podlahy zvýšime napr. 
na 50 kΩ, vzniknutý nebezpečný elektrický 
prúd redukujeme na < 10 mA, čo je praho-
vá hodnota prúdu, pri ktorom je stále mož-
né prekonať svalové kontrakcie spôsobené 
prechodom prúdu cez ľudské telo.

Profesionálny prístup 
Posúdenie účinnosti popísaných riešení 
odporúča norma EN-HD 60364-4-41 (me-
ranie odporu na podláh a stien), na ktorých 
odpor / impedancia v ktoromkoľvek mera-
com bode by nemala byť nižšia ako 50 kΩ 
na 500 V skúšobného napätia pre menovité 
napätie systému do 500 V. Odpor / impe-
dancia by nemala byť nižšia ako 100 kΩ pri 
1000 V skúšobného napätia pre menovité 
napätie systému vyššieho ako 500 V. Mera-
nie izolačného odporu by malo byť vyko-
nané na troch rôznych miestach podlahy  
a steny v testovanej miestnosti. Aspoň jed-
no z týchto meraní, a to ako pre podlahu, 
tak aj stenu, by malo byť vo vzdialenosti 
do 1 m od vonkajších vodivých častí, napr. 
radiátory alebo vodovodné batérie, zatiaľ 
čo ostatné merania by mali byť vykonané 
na väčšej vzdialenosti. Pri použití testera 
MIC-10 a sondy PRS-1, môže užívateľ zis-
tiť odpor testovaného povrchu 60 sekúnd  
po spustení merania, teda aplikovaní testo-
vacieho napätia na skúšaný povrch. V prí-
pade, že nameraný odpor v každom bode 
je nižší, ako sú hodnoty uvedené vyššie, 
podlahy a steny sú považované za vonkaj-
šie vodivé časti pre účely posúdenia ochra-
ny pred úrazom elektrickým prúdom.

Vzhľadom na to, že znečistené plochy 
majú vplyv na výsledky merania, je po-

trebné mať na pamäti, že podlaha musí 
byť pred meraním očistená pomocou čis-
tiaceho roztoku (etanol alebo izopropanol 
sú odporúčané). Okrem merania odporu 
/ impedancie podláh a stien, sonda PRS-1 
tiež umožňuje užívateľovi kontrolovať vnú-
torný odpor izolačných materiálov (napr. 

Obr. 3 Meranie 
odporu na stene 
a podlahe s využitím 
PE vodiča.

Obr. 2 Bezpečné miesto obsluhy: 
1	 bezpečné, pracovné miesto (izolovaná podlaha), 
2	 ochranný vodič na vyrovnanie potenciálu, 
3	 ochranný priestor s a ≤2 m = vzdialenosť medzi zariadeniami 

dosiahnuteľnými z bezpečného miesta, b >2 m = vzdialenosť medzi 
zariadeniami mimo dosahu z bezpečného miesta.



ElektroPrůmysl.cz

MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA

92  |   březen 2015

sondu PRS-1 musí byť rovný sile F≥ 300 N. 
Správnym zaťažením sondy zabezpečíme 
správne vykonanie merania (Obr. 5)

Pri vykonávaní meraní s použitím znač-
kových nástrojov Sonel, si revízny technik 
môže byť istý, že testy, ktoré prevedie pred-
stavujú reálne fyzikálne parametre a reálnu 
kvalitu testovaných plôch, ktoré priamo 
súvisia s bezpečnosťou, a ochranou ľud-
ského života.

Pre viac informácií ohľadom revíznych 
prístrojov Sonel, prosím navštívte našu 
webovú stránku, www.meratest.sk, alebo 
nás kontaktujte na tel.: +421 (0) 32/776 3455.

prechodové vypchávky) a povrchový odpor 
v konfigurácii s dvoma elektródami. Tester 
izolačných odporov, pomocou dvoch sond 
PRS-1, dokáže ľahko a rýchlo zistiť povrcho-
vý odpor na základe všeobecných zásad ob-
siahnutých v EN 1081. (Obr. 4 a fotografia).

V súlade s uvedenou normou, sonda 
PRS-1 môže byť tiež použitá pre stanove-
nie vnútorného odporu testovaného izo-
lačného materiálu tým, že sa vzorka (napr. 
pružné obloženie) vloží medzi sondu PRS-1 
a ako druhá elektróda sa použije kovo-
vá platňa (plech). Avšak, tlak vyvíjaný na 

Obr. 4.  Meranie povr-
chového izolačného 

odporu použitím 
dvoch sond PRS-1.

Obr. 5 Testovanie vnútorného odporu izolačného 
materiálu.

Navštívte nás na veľtrhu AMPER 2015.
Nájdete nás v hale V, stánku 8.02.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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